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RZUT PIĘTRA  - INSTALACJA WOD-KAN

autor/nr uprawn.

01.2018.

43-100 TYCHY AL.PIŁSUDSKIEGO 12  TEL. (32) 328 24 08

data:

skala:

nr rys:

temat:

S04

1:100

sucr

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY OBIEKTU

sprawdzający/nr uprawn.

mgr inż LESZEK KUŚKA  kt  828/92

mgr inż STANISŁAW GORCZOWSKI  kt 1622/94

OZNACZENIA

- proj. przewód wody zimnej

- proj. przewód wody ciepłej

- proj. przewód cyrkulacji cwu

1 - proj. pion kanalizacyjny
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY OBIEKTU

sprawdzający/nr uprawn.

mgr inż LESZEK KUŚKA  kt  828/92

mgr inż STANISŁAW GORCZOWSKI  kt 1622/94

OZNACZENIA

przewód powrotu

przewód zasilania

projektowany grzejnik

projektowany grzejnik w op.r pierwotnym

projektowany grzejnik w opr. pierwotnym
do likwidacji

1 pion c.o.
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autor/nr uprawn.
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data:

skala:

nr rys:

temat:

S07
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY OBIEKTU

sprawdzający/nr uprawn.

mgr inż LESZEK KUŚKA  kt  828/92

mgr inż STANISŁAW GORCZOWSKI  kt 1622/94

OZNACZENIA

- proj. przewód wody zimnej

- proj. przewód wody ciepłej

- proj. przewód cyrkulacji cwu

1 - proj. pion kanalizacyjny
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ROZWINĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

autor/nr uprawn.
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY OBIEKTU

sprawdzający/nr uprawn.

mgr inż LESZEK KUŚKA  kt  828/92

mgr inż STANISŁAW GORCZOWSKI  kt 1622/94

OZNACZENIA

- proj. kanalizacja sanitarna

1 - proj. pion kanalizacyjny
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY OBIEKTU

sprawdzający/nr uprawn.

mgr inż LESZEK KUŚKA  kt  828/92

mgr inż STANISŁAW GORCZOWSKI  kt 1622/94

OZNACZENIA

przewód powrotu

przewód zasilania

projektowany grzejnik

1 pion c.o.
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