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- PRYZIA

AUTORSKA PRACOWNIA ARQ

Kararzyna Koczy-Garus  Zbigniew Garus

Biuro : ul. Ks. Kard. St. Wyszyxiskiego12, 40-13%2 Karowice
1el. (0-32) 730-25-24, 1el/fax (0-32) 730-28-76
kom. (0) 601-44-17-57, poczia@pryzmatapa.pl

OPRACOWAL
mgr inz. Beata Mucha
SLK/1239/PWOS/06

MAP/0367/PWOS/06

mgr inz. Anna Zwirowska Folga

INWESTOR / OBIEKT

Urzad Gminy Chetm Slaski
ul.Konarskiego 2
Kottownia gazowa w OSP

Chetm Slaski ul.Stacyjna

FAZA

PB

TEMAT

PRZEKROJE KOTLOWNI
GAZOWEJ

BRANZA

S

SKALA DATA

MAJ
1:25 2010

NR ARKUSZA

S-K-02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

AutoCad r. 2000 PL




